POZNAMKY

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

LEGENDA VZT POTRUBI

FLEXIBILNI HADICE K VZT ELEMENTUM NESMi MiT DELKU VETSI NEZ 1m

TEPELNE 1ZOLACE POTRUBI PROVEST PRECIZNE S PAROTESNYMI SPOJI A DOTAHNOUT AZ K PLASTI ZARIZENI

VSECHNY ODBOCKY A ROZBOCKY BUDOU VYBAVENY REGULACNIMI A NABEHOVYMI PLECHY

VESKERE ZMENY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT

PROJEKTOVA DOKUMENTACE TVORI JEDEN CELEK A JE NUTNO, ZVLASTE PRI STANOVENI CENY, SE S Ni KOMPLEXNE
SEZNAMIT,

PRED ZAHAJENIM DODAVEK A MONTAZ! JE NUTNO PROVEST KONTROLU, ZDA STAV NA STAVBE ODPOVIDA PROJEKTOVE
DOKUMENTACI, BEZ TETO KONTROLY NENi MOZNO BRAT ZARUKY ZA SKODY VZNIKLE VYNECHANIM TETO KONTROLY.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PROJEKTANT PREDPOKLADA, ZE DODAVATELSKA FIRMA
JE ODBORNE ZPUSOBILA, S PLNOU ZODPOVEDNOSTI ZA PROVEDENI KOMPLETNIHO FUNKCNIHO DILA PODLE VLASTNI VYROBNI
DOKUMENTACE.

VYKRES A SCHEMA JE POUZE SCHEMATICKY NAVRH PROJEKTANTA A NEMUST ODPOVIDAT SKUTECNYM POZADAVKUM
VYROBCE NA INSTALACI DANEHO PRVKU.

INSTALACE VSECH ZARIZENI, PRISLUSENSTVI A OSTATNICH PRVKU MUST BYT INSTALOVANO DLE MANUALU VYBRANEHO
VYROBCE.

JE NUTNE RESPEKTOVAT KOORDINACNI ZASADY PRO MONTAZ POTRUBI VSECH PROFEST A PROVEST PRED MONTAZEMI
KONTROLU POSLOUPNOSTI A NAVAZNOSTI JEDNOTLIVYCH PROFES| PODLE HARMONOGRAMU STAVBY

MONTAZNI MATERIAL BUDE DLE POUZITYCH SYSTEMOVYCH PRVKO DODAVATELEM NAVRZEN A OVEREN VYPOCTEM V RAMCI
VYROBNI DOKUMENTACE VC. NAVRHU UNOSNOSTI

PRI MONTAZI JE NUTNE NEPRESAHNOUT MAXIMALNi DOPORUCENE VZDALENOSTI ZAVESU ZVOLENEHO VYROBCE MONTAZNiHO
MATERIALU.

POTRUBI BUDE 1ZOLOVANO PODLE PODMINEK UVEDENYCH V TZ. V PRIPADE VYSSICH NAROKU NA NEHORLAVOST BUDOU
POTRUBI 1ZOLOVANY VHODNOU 1ZOLACI

PROSTUPY POTRUBI POZARNIMI PREDELY BUDOU OPATRENY POZARNIMI UCPAVKAMI A OPATRENY STITKEM.

O

TALIROVY VENTIL - PRIVODN
TALIROVY VENTIL - ODVODNI
VIRIVY ANEMOSTAT - PRIVODNI

VIRIVY ANEMOSTAT - 0DVODNI

OHEBNA HADICE

[T UzZAVIRACT KLAPKA KRUHOVA

@@ VYFUKOVA HLAVICE

== PROTIDESTOVA ZALUZIE

B zpemii kearka

F—-—1 PpRivooNi PoTRUBI
1 oDVoONi POTRUBI

CERSTVY VZDUCH

ODVODNI POTRUBI - VENTILATORY

LEGENDA 1ZOLAC]
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i TLOUSTKA - 19 mm

MINERALNI TEPELNA IZOLACE, AL POLEP
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Investor

Méstska cast Praha 6

Kontaktni osoba investora

Méstska cast Praha 6

Mgr. Jakub Starek

Cs. armady 23, 160 52 Praha
Tel:+420 220 189 155

I
Adresa investora

Cs. armady 23, 160 52 Praha

IC: 00063703
DIC: €200063703
DS: bmzbv7c

Praha|6

Generalni projektant

A PLUS a.s.

Hlavni inZenyr projektu

VIT MOLER

Zastupce _hlavniho inZenyra projektu
TOMAS ZELINKA

Hlavni architekt projektu

ViT MOLER

Adresa generalniho projektanta

CESKA 154/12, 602 00 BRNO
E.: info@aplus.cz

Tel.: +420542 210 101

IC: 26236419

DIC: CZ26236419

DS: afhm2t8

LUS

Projektant casti PD

Ing. Michael Zrast
Zodpovédny projektant
Ing. Tibor Stroh
Vypracoval

Ing. Michael Zrust

Adresa projektanta ¢asti PD

TURANKA 115a, 627 00 BRNO
E.: michael.zrust@azklima.com
Tel.: +420 607 035 513

1I€: 24772 631

DIC: CZ24772631

AZ KLIMA
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DS: 76nv85c
Nazev st,avby . B R B Stavba
AREAL KOLECKOVYCH SPORTU-LADRONKA ZAPAD | AKL
Stupen Stupen
DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI DUSP
Nazev stavebniho ob,jektu , Cislo PS-SO
OBJEKT ZAZEMi SO.101
Cast Oznaceni &asti
VZDUCHOTECHNIKA, VETRANI, CHLAZENI D.1.4.2
Nazev vykresu Cislo vykresu
PUDORYS 1.NP 101
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